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POMIESZCZENIE 3 P04 Oznaczenie
TECHNICZNE E H R NAE-300 Przewodu |O. |Op\s Funkcja Dokad Typ przewodu
PO1 10 = i POL EB 3MHS 65-160/9,2 pompa dysza centralna NAE 400 zasilanie silnika 2YSLCY-J 4x4
L fl i termistor LIVCY 2x0,75
) 1 PO2C 2 PO2A EB 3MHS 65-160/9,2 pompa dysze 2x NAE 300 zasilanie silnika 2YSLCY-J 4x4
termistor LIYCY 2x0,75
wiaz wodoszczelny 16 Hlm 3 P02B EB 3MHS 65-160/9,2 pompa dysze 2x NAE 300 Zzasilanie silnika 2YSLCY-) 4x4
800 typ D400 ] = P02D oa termistor LIYCY 2x0,75
l . ﬂlm 19.3 " P02C EB 3MHS 65-160/9,2 pompa dysze 2x NAE 300 zasilanie silnika 2YSLCY-J 4x4
2 ,@ termistor LIYCY 2x0,75
—_— 5 P02D EB 3MHS 65-160/9,2 pompa dysze 2x NAE 300 zasilanie silnika 2YSLCY-) 4x4
24, 7 . I_ termistor LIYCY 2x0,75
& A PO3A EB 3M 80-160/11 pompa dysze 18x NEA 151 zasilanie silnika. 2YSLCY-) 4x4
Fa/In 4004 Y = termistor LIYCY 2x0,75
‘& NAE-300 96 B P03B EB 3M 80-160/11 pompa dysze 18x NEA 151 zasilanie silnika. 2YSLCY-) 4x4
N — termistor LIYCY 2x0,75
1500 R s P031A EB 3M 80-160/11 pompa dysze 15x NEA 151 zasilanie silnika 2YSLCY-) 4x4
8 =y etdoms tonenic P4 termistor LIYCY 2x0,75
M 205 9 P031B EB 3M 80-160/11 pompa dysze 15x NEA 151 zasilanie silnika 2YSLCY-J 4x4
NAE-300 58 termistor LIYCY 2x0,75
20.7 R = £e9A 10 P04 EB 3MHS 40-125/1,5 pompa dysze 10 laminar LED140 zasilanie silnika 2YSLCY-J 4x1,5
N22.7 NAE-400 T 11 P05 EB 3MHS 65-160/7,5 pompa przelew Zzasilanie silnika YDY 2x(4x2,5)
A= 12 PO6A |ga 3MHS 40-125/1,5 pompa flitra TR140 zasilanie YDY 4x1,5
13 P06B EB 3MHS 40-125/1,5 pompa fiitra TR140 zasilanie YDY 4x1,5
- 14 CZW. CZUINIK WIATRU kontrola wys.strumieni sygnat z czujnika OUTDOOR F/FTP Se
d N RP1 REG.POZ.WODY. kontrola poz. Wody w zbiorniku wyr. zasilanie YDY 3x1,5
=N N7 15 YDY 3x1,5
v zawor dopelnienia OMY 3x1
- 16 Zm |[EUROSOFT GIT 77 SE/WZ 250 [stacja wody zasilanie YDY 3x1,5
17 WENT1 MK-WENT TD-800-200 wentylacja mech. Pom.techn. 665m3/h |zasilanie YDY 4x1,5
18 LED 260050 |LAMAPA LED 260050 oswitlenie dysz NAE300 zasilanie lamp LED 260050 ng/i"]lzx 2“6 * FIFTP 5e
NAE-300
< OPVC-JZ 4x16 + FIFTP 5e
101 LED 260050 |LAMAPA LED 260050 oswitlenie dysz NAE400, NEA151 zasilanie lamp LED 260050 | o\ %)
N LED 260050 |LAMAPA LED 260050 oswitlenie dysz NAE400, NEA151 zasilanie lamp LED 260050 |OF Y CIZ4x16 + FIFTP 5e
) NAE-300 192 HO7VK 1x6
= .. OPVC-JZ 4x16 + FIFTP 5e
‘ N 103 LED 260050 |LAMAPA LED 260050 oswitlenie dysz NAE400, NEA151 zasilanie lamp LED 260050 HOTVK 1x6
N . OPVC-JZ 4x16 + FIFTP 5e
g ) 104 LED 260050 [LAMAPA LED 260050 o$witlenie dysz NAE400, NEA151 zasilanie lamp LED 260050 HOTVK 1x6
NAE300 105 LED 260050 |LAMAPA LED 260050 dysz NAE400, NEAISL  |zasilanie lamp LED 260050 ng/ijig“e * FIFTP Se
< OPVC-JZ 4x16 + FIFTP 5e
,,,~‘} 106 LED 260050 |LAMAPA LED 260050 oswitlenie dysz NAE400, NEA151 zasilanie lamp LED 260050 |\ o<1
201 LED147 LAMPA DIODOWA LED147 $ dysz LAMINAR LED147 zasilanie lampy 1 OPVC-JZ 4x2,5
20.2 LED147 LAMPA DIODOWA LED147 o$witlenie dysz LAMINAR LED147 zasilanie lampy 2 OPVC-JZ 4x2,5
203 LED147 LAMPA DIODOWA LED147 oswitlenie dysz LAMINAR LED147 zasilanie lampy 3 OPVCIZ 4x2.5
204 LED147 LAMPA DIODOWA LED147 $ dysz LAMINAR LED147 zasilanie lampy 4 OPVCIZ 4x2,5
20.5 LED147 LAMPA DIODOWA LED147 o$witlenie dysz LAMINAR LED147 zasilanie lampy 5 OPVC-JZ 4x2,5
20.6 LED147 LAMPA DIODOWA LED147 $ dysz LAMINAR LED147 zasilanie lampy 6 OPVCIZ 4x2,5
20.7 LED147 LAMPA DIODOWA LED147 o$witlenie dysz LAMINAR LED147 zasilanie lampy 7 OPVC-JZ 4x2,5
208 LED147 LAMPA DIODOWA LED147 $ dysz LAMINAR LED147 zasilanie lampy 8 OPVCIZ 4x2,5
20.9 LED147 LAMPA DIODOWA LED147 o$witlenie dysz LAMINAR LED147 zasilanie lampy 9 OPVC-JZ 4x2,5
20.10 LED147 LAMPA DIODOWA LED147 oswitlenie dysz LAMINAR LED147 zasilanie lampy 10 OPVCJZ 4x2.5
21 0S1 OSWIETLENIE POM.TECHN. ie pom.techn. zasilanie YDY 3x1,5
22.1 LED147 DIVERTER LED147 przerywacz strumienia dyszy LED147 _|Elektrozawér dysz LEAPER [OPVC-JZ 2x2,5
222 LED147 DIVERTER LED147 |p dyszy LED147 _|El or dysz LEAPER |OPVC-JZ 2x2,5
22.3 LED147 DIVERTER LED147 przerywacz strumienia dyszy LED147 _|Elektrozawér dysz LEAPER |OPVC-JZ 2x2,5
224 LED147 DIVERTER LED147 |p dyszy LED147 _|El or dysz LEAPER |OPVC-JZ 2x2,5
203 22.5 LED147 DIVERTER LED147 lgrzerywacz strumienia dyszy LED147 lg dysz LEAPER [OPVC-JZ 2x2,5
) 2 3 226 LED147 DIVERTER LED147 |p dyszy LED147 | 6r dysz LEAPER |OPVC-JZ 2x2,5
19.4 —— 227 LED147 DIVERTER LED147 przerywacz strumienia dyszy LED147  |El dysz LEAPER |OPVC-JZ 2x2,5
228 LED147 DIVERTER LED147 rzerywacz strumienia dyszy LED147 _|Elektrozawér dysz LEAPER |OPVC-JZ 2x2,5
229 LED147 DIVERTER LED147 |p dyszy LED147 _|[El or dysz LEAPER |OPVC-JZ 2x2,5
22.10 LED147 DIVERTER LED147 przerywacz strumienia dyszy LED147 _|Elektrozawér dysz LEAPER |OPVC-JZ 2x2,5
23 GL GRZEINIK ogrzewanie pom.techn zasilanie YDY 3x2,5
24 G2 GRZEJINIK |ogrzewanie pom.techn |zasilanie YDY 3x2,5
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(224 I\~ 22.1 Niniejsza dokumentacja stanowi w fasno$¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z
zamowieniem. Udost epnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody firmy B.U.P.W. ARCHPEAK Pawel Wyczatkowski
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